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'SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di provan. 16227/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
: . - Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura P111.2 rev. 2 del 21.12.15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo AcquaBuona - Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3851 - Scuola Primaria Le Melorie - Via Gabbiano - Le
Melorie
Note
. Incertezza o
Parametro Metodo um. Risultato estesa Limiti
Temperatura di trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 oC 8.6 *)
Conta di microrganismi vitali UNI EN I[SO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 22°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 36°C
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 5308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 Q
Conta di Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 Numero/100mL 0 0

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova,

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilitha P=95% con fattore di copertura K=2

I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.

Il Laboratoria con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il risultato preceduto dal simbolo "<~ indica che la concentrazicne dell'analita & inferiore al Limite di Quantificazione dal metodo (LOQ).
I richiedente siimpegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

/" Il Responsabile

Dott.ssa,Paocla Pacletti

|oase Voot
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SERVIZIO LA_B_ORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1
Rapporto di prova n. 16228/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
z ’ L. Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo Acqua Buona - Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3852 - Scuola dell'Infanzia Le Melorie - Via Gabbiano
- Le Melorie
Note
) Incertezza o
Parametro Metodo U.M. Risultato estesa Limiti
Temperatura di trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 °C 8.6 (]
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 22°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 36°C
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0]
Conta di Escherichia cali UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 Numero/100mL 0 0

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova,

Il campionamento non & aggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilitd P=95% con fattare di copertura K=2

I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzata.

Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita & inferiore al Limite di Quantificazione del metodo {(LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

A Resp?psabile
Dott.ssa Paola Pacletti

\m,'k \Q,\')'LU\‘
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SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1
Rapporto di prova n. 16229/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
N . ; Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev. 2 del 21.12.15
Indata 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo Acqua Buona - Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3855 - Scuola dell'Infanzia Machiavelli - Via
Machiavelli
Note
. Incertezza .
Parametro Metodo U.M. Risultato estesa Limiti
Temperatura di trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 °C 8.6 ")
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISQ 6222:2001 UFC/mL n.r.
a22e°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 36°C
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 -4 0
Conta di Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 Numero/100mL 0 0

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA

It risultato si riferisce al sclo campione sottoposto a prova.

Il campionamento non & cggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilita P=95% con fattore di copertura K=2

| risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN IS0 8198:2008.
Il Laboratario con Ia sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel valume analizzato.

Il risultato preceduto dal simbelo "< indica che la concentrazione dell'analita & inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).

Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero,
La ripreduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratario.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
'Dott.ssaflg;aola Paoletti

\\!uakx { &0 Lt
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SERVIZIO LABORATORIO
U.0. Empoli - Via c_jella Maratona 1
Rapporto di provan. 16230/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
. ) - Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Pansacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo Acqua Buona - Punto d'usa Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3726 - Scuola Primaria Giusti - Via Giusti, 1
Note
. Incertezza e
Parametro Metodo u.m. Risultato estesa Limiti
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 -4 0
Temperatura di trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 °C 8.6 *)
Conta di microrganismi vitali UNI EN 1SO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a22°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 36°C
Conta di Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 Numero/100mL 0 1]

(*) Le prave cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA
Incertezza di misura calcolata a livello di probabilith P=95% con fattore di copertura K=2
I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UN] EN IS0 8199:2008.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

II risultato preceduto dal simbalo "<" indica che la concentrazione dell'analita & inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).

Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratario.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dbtt.ssa Pgola Paoletti
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SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1
Rapporto di prova n. 16231/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
. . . Acque S.p.A,
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Caomune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo Acqua Buona - Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3728 - Scuola Primaria Fucini - Traversa Via Fucini,
23
Note
. Incertezza L
Parametro Metodo u.m. Risultato estesa Limiti
Temperatura di trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 °C 8.6 *
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO §308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Escherichia coli UNI EN IS0 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di microrganismi vitali UNI EN 1SO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a22°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 36°C
Conta di Enterococchi UNI EN I1SO 7899-2:2003 Numero/100mL 1] 1]

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
I risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova,

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilita P=95% con fattore di copertura K=2

I risultati delle prove microbiclogiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN 1SO 8159:2008.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzata,

I risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita & inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
II richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratario,

Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

-"_[FResp%abile
Dott.ssa Pa ola Paoletti
\i ,r.il Ti“tw-
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Rapporto di prova n. del Cliente:
. . L. Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev, 2 del 21.12.15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo Acqua Buona - Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3723 - Scuola dell'Infanzia Borghi - Via Carducci
Note
Incertezza .
Parametro Metodo u.mMm. Risultato estesa Limiti
Temperatura di trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 °C 8.6 ]
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISQ 6222:2001 UFC/mL 108 87 - 129
a22eC
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL 32 21 - 43
a 36°C
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 1 " 0
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 -4 1]
Conta di Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 Numero/100mL 0 0

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sone accreditate ACCREDIA

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilita P=85% con fattore di copertura K=2

I risultati delle prove microbiclogiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN 1SQ 8199:2008.
Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il risultate preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita & inferiore al Limite di

Il richiedente si impegna a ripradurre il rapporto di prova per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal labaratorio.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

i Quantificazione del metado (LOQ).

Il Resp}: sabile

S
Dott.ssa Pdola Paoletti
\PUSTI PPYUEID
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SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1
Rapporto di prova n. 16234/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
. . .. Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo AcquaBuona - Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3849 - Scuola Secondaria | grado Marchese Niccolini
- Via Melegnane, 107
Note
] Incertezza i

Parametro Metodo u.m. Risultato estesa Limiti
Temperatura di trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 eC 8.6 "
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 22°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN 1SO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 36°C
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 -4 0
Conta di Enterococchi UNI EN IS0O 7899-2:2003 Numero/100mL 0] 0

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA
Il risultata si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilita P=95% con fattore di copertura K=2

I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla nerma UNI EN 1S0O §199:2008.

Il Laboratario con la sigla "n.r.” indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione delf

I richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.
La ripreduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratoric.
Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

analita & inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).

Il Responsabile
N Respon
Dott.ssa P§\OI6 Paoletti

ke

1R Q‘Lr\r'
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SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1
Rapporto di prova n. 16237/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
. 2 - Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelievo effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev. 2 del 21.12.15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo Acqua Buona -Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3854 - Scuola dell'Infanzia Val di Cava - Via 2 Giugno
-Val di Cava
Note
. Incertezza -
Parametro Metodo U.M. Risultato estesa Limiti
Temperatura/diltrasporto  APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 oC 86 (9
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 22°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL n.r.
a 36°C
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO S308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Conta di Enterococchi UNI EN ISO 789%-2:2003 Numero/100mL 0 o

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Il campionamente non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilita P=95% con fatiore di copertura K=2

[ risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.

Il Laboratorio con la sigla "n.r.” indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato,

Il risultato preceduto dal simbolo "<” indica che la concentrazione dellanalita & inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).
II richiedente si impegna a riprodurre il rapporte di prova per intero.

La ripreduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Respo?sabile
‘7 ’ .
Dott.ssa Paola Paoletti

Mod. 11.5.1 Rev. 4 del 26.02.2016
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Acque SpA
Sede Legale A= z
Via Garigliana 1, 50053, Empoli (FI) m ACCRE DIA A

SERVIZIO LABORATORIO
U.O. Empoli - Via della Maratona, 1
Rapporto di provan. 16238/16-1 del 07/10/2016 Cliente:
] . .. Acque S.p.A.
Matrice Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea Via Bellatalla, 1
Prelevato da Laboratorio - Ridi Nicoletta Pisa
Prelieve effettuato secondo la procedura Pl 11.2 rev. 2 del 21.12,15
In data 04/10/2016 Accettato il 04/10/2016
Comune Ponsacco Data inizio prova 04/10/2016
Punto di prelievo Acqua Buona - Punto d'uso Data fine prova  07/10/2016
Dettaglio punto Codice: 3858 - Scuola dell'Infanzia Camugliano - Via Valdera
Capannolese, 54
Note
. Incertezza .
Parametro Metodo U.M. Risultato astesa Limiti
Conta di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 29 19 - 44 0
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100mL 0 0-4 0
Temperatura di-trasporto APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 °E 8.6 *
Conta di microrganismi vitali UNI EN 1SO 6222:2001 UFC/mL 22 13-31
a 22°C
Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 UFC/mL 10 5-19
a 36°C
Conta di Enterococchi UNI EN 1SQ 7899-2:2003 Numero/100mL 0 0

(*) Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilita P=95% con fattore di copertura K=2

| risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita & inferiore al Limite di Quantificazione del metodo {LOQ).
Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Paoletti
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